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Information

XLED-SL 10
XLED-SL 25

205 x 200 x 200 mm

XLed-| 10 LEDs, 30 W
SL10 | 4100 Kelvin

2000 Lumen

300 x 200 x 200 mm
XLed-| 25 LEDs, 62 W
SL25 | 4100 Kelvin

4000 Lumen

-20°C/+50°C

230 -240V, 50 Hz

N

IP 44

26 mm

XLed-SL25 =

200

210

300

76

136 200

110030973 10/2013_E

1

STEINEL

PROFESSIONAL

XLed-SL

2

GENIED

PROFESSIONAL

SVENSKA @

Séakerhetsanvisningar

M Innan installation och montage paborjas maste spanningen kopplas bort.

M Inkoppling méste utforas i spanningsfritt tillstand. Bryt strommen och kontrollera med spanningsprovare
att alla parter ar spanningslosa.

M Eftersom strélkastaren installeras till nétspanningen méste arbetet utforas pa ett fackmannamassigt
sétt och enligt géllande installationsféreskrifter.

W Montera inte stralkastaren pa lattantandligt underlag.

M Strélkastaren kan anvandas utom- eller inomhus

M Stralkastaren ar avsedd for vdggmontage och kan inte monteras i tak.

M Under drift blir lamphuset mycket varmt. Rikta in LED-stralkastaren efter den har blivit avkyld.

M Anvénd endast original reservdelar

M Reparera inte produkten sjélv. Reparationer far endast utfdras av behdriga verkstader

[ ] A Undvik att se in i LED-stralkastaren, framforallt inte p& néra hall. P4 langre avstand bor man inte

2%\ titta in i LED-stralkastaren | mer an 5 minuter. Detta for att undvika skador pé Ggonen.

Installation

Natkabeln bestar av en 2-3 ledarkabel.

L =Fas Belyst yta:

N = Nolledare XLed-SL 10: 250 cm? + 103,36 cm?

PE = Skyddsledare XLed-SL 25: 420 cm? + 103,36 cm?

0BS! En forvéxling av kablarna leder till kortslutning i LED-strélkastaren eller i sakringsskapet.
Om du &r oséker maste du identifiera kablarna med en spanningsprovare. P& natledningen kan sjélvklart en
stromstallare for till- och franslagning vara monterad.

Anslutning riirutlopp / anslutning utapaliggande ledning A

For anslutning av utanpaliggande ledning finns det tva brytoppningar p& montageplattans nederkant. Ta
bort brytoppningen och dra pa tatningen pa den anslutande kabeln. Skruva fast montaplattan och anslut
kabeln till kopplingsplinten.

Driftstorningar (storning / orsak = Atgéra)
Utan spanning / Defekt sakring, stromstéllare av, kabelbrott => byt sékring, testa med spanningsprovare,
sla till stromstéllare. Kortslutning => testa ledningar.

CE - dverensstammelseforsikran

Denna produkt uppfyller:

Iagspanningsdirektivet 2006/95/EG / EMC-direktivet 2004/108/EG / RoHS-direktivet 2011/65/EG /
WEEE-direktivet 2002/96/EG.

Funktionsgaranti

Denna STEINEL produkt ar tillverkad med storsta noggrannhet. Den ar funktions- och sékerhetstestad
enligt géllande foreskrifter och har dérefter genomgatt en stickprovskontroll. STEINEL garanterar felfri funk-
tion. Garantin géller i 36 manader fran inkopsdagen. Vi atergardar fel som beror p& material- eller till-
verkningsfel. Garantin innebér att varan repareras eller att defekt del byts ut enligt vért val. Garantin
omfattar inte slitage och skador orsakade av felaktig hanterande eller av bristande underhall och skétsel av
produkten. Foljskador pa frimmande féremal ersatts ej. Garantin géller endast da produkten, som inte far
vara isértagen, lamnas vl forpackad med fakturakopia eller kvitto (inkGpsdatum och stdmpel) till var &ter-

forsaljare for atgard.
| FUNKTIONS |

Reparationsservice:
Efter garantins utgang eller vid fel som inte omfattas av garantin kan produkten ev. 96 minaders

repareras pa vér verkstad. Vanligen kontakta oss innan ni sénder tillbaka produkten.
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